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BAUHERR:

Sisslerfeld
Regionale Grundwassernutzung

Kanton Aargau Gemeinde Eiken

Situation     1 : 500

Gemeinde Eiken, Wasserversorgung 

Waldburger Ingenieure AG

5000 Aarau
5507 Mellingen
5277 Hottwil

Bleichemattstrasse 11
Industriestrasse 21
Hauptstrasse 52

062 832 11 77
056 481 84 55
062 867 36 33
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PLAN NR. 5074.06.301-a
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Bestehende Werkleitungen schematisch und ohne Gewähr für
Lage und Vollständigkeit. Aktuelle Pläne sind durch den Unter-
nehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.
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ÜBERSICHTSSKIZZE: 1 : 25'000

PE - Kunststoffdruckrohre 
Rohrmaterial
PE 100 RC / PN 16 / Serie 5 / SDR 11

Hauptleitung PE 355 / 290 mm, L = 400 m
im Abschnitt des Spülbohrens mit Schutzmantel

Entleerung PE 200 / 164 mm, L = 300 m


